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ATEST HIGIENICZNY wux/wno118/01/2013

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyrob / product:  Urzadzenie do zmigkczania wody serii: Elegant synonim: LP RIVERSOFT,
ELEGANT RIVERSOFT, LOGA SOFT, EUROPA
Zawlerajacy rywice jonowymignne PUROLITE C100E, AMBERLITE IR 120NA, PUROLITE C100
[ containing

Przeznaczony do  zmigkczania wody przeznaczone| do spozycia przez ludzi | na potrzeby gospodarcze
{ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nasiepujacych warunkdw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zaleca sig aby twardost zmigkczone] wody do spozycia nie byla nizsza niz 60 mg/l CaCO3.
Do urzadzenia nalety dolgczyd informacie o sposobie | czasie regenerac]i zywic.
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Wytworea | producer [l s
INWATER Sp. z 0.0. . o
60-462 Poznan

ul. Szarych Szeregéw 29

Ninigjszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for
INWATER Sp. 2z 0.0
B-462 Poznafh

ul. Szarych Szeregow 29
Atest moze byé zmisniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowoddw

przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wainosé po 2018-02-22
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu,

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses Its validity after 2018-02-22

or in the case of changes In composition or in technotogy of production,
Data wydania atestu higienicznego. 22 lutego 2013 Kigrawnik
The date of issug of the certificate: 22nd February 2013 - A o Stdpais

Reprodukowane, kopiowanie, fotografiowanie, skanowaniz, digitalizacis Aestu Higisnicznego
w calach marketingowych Bez zgody MIZP-FZH jest zabmnione

www.peh.gov.pl




